Extintor de Agua Pressurizada 2-A Extintor de p6 ABC 2-A : 20-B:C

Extintor de PQS 20-B:C Extintor sobre rodas de PQS 80-B:C

SAIDAS IT 11/19
POPULAGAO — 620
CAP UP — 100
620/100 = 7UP
EXISTENTE = 40 UP

Extintor de CO2 5-B:C Extintor de espuma mecanica 2-A:10-B

Hidrante simples Hidrante duplo

Bomba de incéndio para hidrantes Reserva de incéndio para hidrantes

Acionador de bomba de incéndio Ponto de célculo de hidrantes

(botoeira tipo liga-desliga)

Registro de recalque de hidrantes sem . Lo
Avisador sonoro tipo sirene

vélvula de retengao

Central de detecgdo ¢ alarme de Acionador manual do sistema de alarme|

incéndio
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Baterias do sistema de detecgdo e Telefone de emergéncia/ interfone

alarme
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+ Bateria do sistema de interfone Detector de fumaga linear

Detector de fumaca Detector de calor

Ponto de iluminagao de emergéncia

Ponto de iluminagdo de emergéncia tipo balizamento
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Rota de fuga mEEER) | Saida final da rota de fuga

Porta corta fogo Barra anti-panico

Elevador de emergéncia Central predial de GLP ou gas natural

Acionador manual da pressurizacdo/

Grupo motoventilador para controle de
exaustao

fumacga

Veneziana de entrada de ar com filtro

Grelha com dispositivo de ajuste e
metalico lavavel tipo G1

balanceamento

Damper de sobrepressao Grupo motogerador

Sensor de Pressao Variador de Frequéncia

Vilvula gaveta ou esfera Vilvula de retencao

Tubulacao que sobe Tubulagdo que desce
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Prumada Tubulagéo do sistema de incéndio
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