DETALHE DAS CAIXAS DE PASSAGEM

t e t
~O— | - 1 -NAO FOI FORNECIDO DADOS SUFICIENTE PARA DIMENSIONAMENTO DAS BOMBAS E TUBULACOES DE INCENDIO
E 2 -SISTEMA DE DRENAGEM MANTIDO O EXISTENTE - AVALIACAO DE EFICIENCIA

. 3 -CONCIDERADO APENAS VASOS SANITARIOS COM VALVULAS - EXCETO QUARITA
ﬁ 4 -APROVEITAMENTO MAXIMO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES
5 -DIAMETRO DAS TOBULACOES EM MILIMETRO
6 -SAIDA DE INCENDIO AGUARDANDO PROJETO
6 -AS TUBULACOES E CONECCOES DE AGUAS PLUVIAIS FORAM EXCUTADAS NOS SEGUINTES MATERIAS

-P/ @ <150mm PVC RIGIDO - SERIE "R"
-P/@ A50mm e 200mm PVC RIGIDO - VINILFORT
-P/ @ 300mm TUBO DE CONCRETO (C2)
\ -P/ @ Y00mm TUBO DE CONCRETO ARMADO (CA2)

& |\ | _ - Legenda:
e D TUBO FLEXIVEL PERFURADO / DIAMETRO (mm)
— \ D \ \ \ TUBULACAO DE AGUAS PLUVIAIS / DIAMETRO (mm)
TUBO FLEXIVEL PERFURADO / DIAMETRO (mm) COMPLEMENTO (NOVO)
:r_"”: CAIXA DE INSPECAO DE AGUSA PLUVIAIS EXISTENTES (CIAPE)
e
u N POCO DE VISITA DE AGUAS PLUVIAIS EXISTENTES (PVAPE)
\Q/ POCO DE VISITA DE AGUAS PLUVIAIS EXISTENTES (PVAPN)
@ = BOCA DE LOBO EXISTENTE (BLE) OU BOCA DE LOBO NOVA (BLN)
POCO DE VISITA DE ESGOTO EXISTENTES (PVEE)
POCO DE VISITA DE AGUAS PLUVIAIS EXISTENTES (PVEN)
l
Qv RESERVATORIO ! - RALO SIFONADO
@& DE IRRIG
\/ CONEXAO PARA TRAILERS
&Y‘ <\ [‘] CAIXA DE GORDURA
\s
s CE === 5 CE=COTA DA GERATRIZ INFERIOR DO TOBO A MONTANTE
0}\ | | CS = COTA DA GERATRIZ INFERIOR DO TOBO A JUSANTE
@ R INDICA SENTIDO DO FLUXO
N
QQ) / TC TUBO DE CONCRETO SIMPLES
¥ /
%”’\/ i PVC CLORETO DE POLIVINILA
&
Q3§ C 550 2 CQEGA TCA TUBO DE CONCRETO ARMADO
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SANI TARI =
"\ PUBLICO
= t\ g
VQ N “ ‘\ij ( ) ‘\ Q— %% C/
<& ! & | e \ %};
QO =X 49 AN N .
\ . - Rt 5 ESTUDO CONSUMO DE AGUA MUNDO DO CIRCO
- TABELA DE AREAS - MUNDO CIRCO
\ CONSUMO TOTAL 17680 LITROS
ESSO DE
SER ESPACO . .
: AREA CONSTRUIDA CONSUMO LITROS
1 PARQUE - AREAS DE ACESSO DO PUBLICO (Semelhante Shopping centers = 4 |/m?) m?
1.1 Pértico de Entrada 115 460
1.2 Lona Receptivo 531 2124
GRAMADO 1.3 Lona Multiuso 531 2124
1.4 Lona Fixa 791 3164
| Trailer: o
7 I 1.5 Loja 157 628
1.6 Exposi¢cao Permanente 202 808
/ Y 1.7 Alimentacao 183 732
. Y 1.8 Banheiros 1 46 184
' | | 3 1.9 Banheiros 2 46 184
: O i i ibA DE 1.10 Apoio (02 Containers 6m x 2,44m) 29 116
RGENCIA
| Cireulagéo 4 000 1.11 Passarela coberta (208m lineares) - aproximadamente 624 2496
. 3 TOTAL 3255 13020
T T —
= = \‘ GRAMADO T~
/] BT “ - 5 VILA DOS ARTISTAS (semelhante escritério de 50 a 80 I/ocupante/dia) média 01
X | \ pessoa/7,00m?
‘ “/j' T T o . ~ .
\ . .HE 2.1 Administragao / Servigos 70 800
: } -l 2.3 Guarita 9 80
: | T8 g% 7NN S ~
-/ W < . Total 79 880
: | | S | v \‘ MSrde, |\ 5 TRAILLERS ITINERANTES (Semelhante residencias - média Brasil 180 I/pessoa) 3
P Ca\\V| , pessoas/trailler
O NN
| | cEsso~ || S \ R 7 traillers 21 pessoas 3780
il g = 4.; ol /T ’ Total 21 pessoas 3780
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - E PROIBIDO A F(EF‘F(ODUQ[\OA
COPIA OU UTILIZAGAO POR TERCEIROS SEM PREVIA AUTORIZAGAO
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