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DETALHE INSTALACOES HIDRAULICAS CAMARIM LONA FIXA
ESC.: 1.50
TE PVC @50mm
PVC @50mm PVC @25mm
PVC @50mm
Detalhe A
ESC.: S/C
RELACAO DE MATERIAIS
HIRO SANITARIO CAMARIM
DETALHE A Ite QUANTID
R m Descrigao ADE OBS
01 | TUBO PVC ESGOTO @ 100mm 6,00 m
£
§ - 02 | JOELHO PVC ESGOTO @ 100mm 902 6,00 UN
o RE. 03 |LUVA PVC ESGOTO @ 100mm 10,00 UN
) 04 | TE PVC REDUCAO ESGOTO @ 100mm x @ 50mm 452 2,00 UN
. 05 |JUNCAO PVC ESGOTO REDUCAO (3100 X @ 50mm 452  |2,00 UN
e
06 | TUBO PVC ESGOTO @ 40mm 4,00 m
07 | JOELHO PVC ESGOTO @ 40mm 45¢ 4,00 UN
08 | JOELHO PVC ESGOTO @ 40mm 902 4,00 UN
09 |[LUVA PVC ESGOTO @ 40mm 4,00 UN
- SIFAO PVC ESGOTO @40 2,00 UN
DETALHE ISOMETRICO AGUA FRIA CAMARIM LONA FIXA 10 g mm
. 1. 11 | TUBO PVC ESGOTO @ 50mm 4,00 m
ESC.: 1.50
12 |LUVA PVC ESGOTO @ 50mm 4,00 UN
13 |REGISTRO DE PRESSAO LATAO @ 3" 2,00 UN
14 | VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO @#50mm 7,00 UN
15 | TUBO PVC SOLDAVEL @ 50mm 10,00 m
16 |REDUCAO PVC SOLDAVEL @ 75X @#50mm 2,00 UN
17 | JOELHO SOLDAVEL @ 50mm 902 10,00 UN
18 | TE PVC SOLDAVEL @ 50mm 902 2,00 UN
19 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEM COLA ROSCA @2" 4,00 UN
20 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEM COLA ROSCA @3" 4,00 UN
21 | TUBO PVC SOLDAVEL @ 25mm 8,00 m
22 |JOELHO SOLDAVEL @ 25mm 902 4,00 UN
23 [LUVA PCV SOLDAVEL @ 25mm 6,00 UN
24 | TE PVC SOLDAVEL @ 25mm 902 2,00 UN
JOELHO 902 @ 25 X 1/2" PVC AXUL COM BUCHA DE
25 |LATAO 4,00 UN
26 |ENGATE FLEXIVEL METALICO @ 1/2" 4,00 UN
27 | CAIXA SIFONADA @#150X150X50mm 2,00 UN
LEGENDA
o Tubulagéo em PVC marrom @50mm e @1.1/2"
(2) Valvula de descarga com registro
o Joelho azul 90° @50mm com anel de borracha
LEGENDA (4) Tubulago de ligagéo cromada
o Tubulagéo de agua fria @25mm PVC Marrom g Joelho 90:) @100mm PVC branco
9 Joelho 90° @25x1/2" PVC azul soldavel com bucha de latdo Te (Jungéo) Z100x50m .
L E G E N D A e Joelho 90° @40mm PVC branco i ——"/Lﬁf
o Engate metalico flexivel @20mm gl e Parede
- e Tubulagao de esgoto @40mm PVC branco UOE,} | : S
ien I [Te]
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CAIXA SIFONADA.

TUBULAGCAO DE ESGOTO PRIMARIO.

DET. INST. LAVATORIO

ESC.: S

IC

ESTUDO CONSUMO DE AGUA MUNDO DO CIRCO
TABELA DE AREAS - MUNDO CIRCO
CONSUMO TOTAL 17680 LITROS
ESPACO o "
AREA CONSTRUIDA CONSUMO LITROS
1 PARQUE - AREAS DE ACESSO DO PUBLICO (Semelhante Shopping centers = 4 |/m?) m?
1.1 Pértico de Entrada 115 460
1.2 Lona Receptivo 531 2124
1.3 Lona Multiuso 531 2124
1.4 Lona Fixa 791 3164
1.5 Loja 157 628
1.6 Exposi¢do Permanente 202 808
1.7 Alimentagdo 183 732
1.8 Banheiros 1 46 184
1.9 Banheiros 2 46 184
1.10 Apoio (02 Containers 6m x 2,44m) 29 116
1.11 Passarela coberta (208m lineares) - aproximadamente 624 2496
TOTAL 3255 13020
2 VILA DOS ARTISTAS (semelhante escritério de 50 a 80 I/ocupante/dia) média 01
pessoa/7,00m?
2.1 Administrag¢do / Servigos 70 800
2.3 Guarita 9 80
Total 79 880
3 TRAILLERS ITINERANTES (Semelhante residencias - média Brasil 180 |/pessoa) 3
pessoas/trailler
7 traillers 21 pessoas 3780
Total 21 pessoas 3780

DET. INST. BACIA SANITARIA
ESC.: S/C
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