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TABELA DE ÁREAS - MUNDO CIRCO
CONSUMO TOTAL 17680 LITROS

ESPAÇO
ÁREA CONSTRUÍDA CONSUMO LITROS

1 PARQUE - ÁREAS DE ACESSO DO PÚBLICO (Semelhante Shopping centers = 4 l/m²) m²

1.1 Pórtico de Entrada 115 460
1.2 Lona Receptivo 531 2124
1.3 Lona Multiuso 531 2124
1.4 Lona Fixa 791 3164
1.5 Loja 157 628
1.6 Exposição Permanente 202 808
1.7 Alimentação 183 732
1.8 Banheiros 1 46 184
1.9 Banheiros 2 46 184

1.10 Apoio (02 Containers 6m x 2,44m) 29 116
1.11 Passarela coberta (208m lineares) - aproximadamente 624 2496

TOTAL 3255 13020

2 VILA DOS ARTISTAS (semelhante escritório de 50 a 80 l/ocupante/dia) média 01
pessoa/7,00m²

2.1 Administração / Serviços 70 800
2.3 Guarita 9 80

Total 79 880

3 TRAILLERS ITINERANTES (Semelhante residencias - média Brasil 180 l/pessoa) 3
pessoas/trailler

7 traillers 21 pessoas 3780
Total 21 pessoas 3780

L E G E N D A 

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

DET. INST. LAVATÓRIO
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DETALHE  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS BANHEIROS LOJA

ESC.: 1:50

DETALHE  ISOMÉTRICO AGUA FRIA  BANHEIROS LOJA
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Tubulação em PVC marrom Ø50mm e Ø1.1/2"
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Valvula de descarga com registro
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Joelho 90º Ø100mm PVC branco
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RELAÇÃO DE MATERIAIS

HIRO SANITÁRIO LOJA
Ite
m Descrição

QUANTID
ADE OBS

01 TUBO PVC ESGOTO Ø 100mm 16,00 m

02 JOELHO PVC ESGOTO Ø 100mm 90º 16,00 UN

03 LUVA PVC ESGOTO Ø 100mm 10,00 UN

04 TE PVC ESGOTO Ø 100mm  90º 4,00 UN

05 TE REDUÇÃO PVC ESGOTO Ø 100mm x Ø 50mm 45º 3,00 UN

06 TUBO PVC ESGOTO Ø 40mm 18,00 m

07 JOELHO PVC ESGOTO Ø 40mm 45º 6,00 UN

08 JOELHO PVC ESGOTO Ø 40mm 90º 14,00 UN

09 LUVA PVC ESGOTO Ø 40mm 14,00 UN

10 SIFÃO PVC ESGOTO Ø40mm 7,00 UN

11 TUBO PVC ESGOTO Ø 50mm 9,00 m

12 LUVA PVC ESGOTO Ø 50mm 5,00 UN

13 REGISTRO DE PRESSÃO LATÃO Ø 3" 2,00 UN

14 VALVULA DE DESCARGA CO REGISTRO Ø50mm 7,00 UN

15 REGISTRO DE PRESSÃO LATÃO Ø 1" 2,00 UN

16 TUBO PVC SOLDAVEL Ø 75mm 9,00 m

17 JOELHO SOLDAVEL Ø 75mm 90º 8,00 UN

18 TE PVC SOLDAVEL Ø 75mm 90º 6,00 UN

19 TUBO PVC SOLDAVEL Ø 50mm 10,00 m

20 REDUÇÃO SOLDAVEL Ø 75X Ø50mm 6,00 UN

21 JOELHO PVC SOLDAVEL Ø 50mm 90º 0,00 UN

22 TE PVC SOLDAVEL Ø 50mm 90º 0,00 UN

23 REDUÇÃO SOLDAVEL Ø 75 X Ø25mm 3,00 UN

24 ADAPTADOR PVC SOLDAVEM COLA ROSCA Ø2" 14,00 UN

25 ADAPTADOR PVC SOLDAVEM COLA ROSCA Ø3" 4,00 UN

26 TUBO PVC SOLDAVEL Ø 25mm 25,00 m

27 JOELHO SOLDAVEL Ø 25mm 90º 8,00 UN

28 LUVA PCV SOLDAVEL Ø 25mm 6,00 UN

29 TE PVC SOLDAVEL Ø 25mm 90º 5,00 UN

30
JOELHO 90º Ø 25 X 1/2" PVC AXUL COM BUCHA DE
LATÃO 13,00 UN

31 ENGATE FLEXIVEL METÁLICO Ø 1/2" 13,00 UN

32 CAIXA SIFONADA PVC Ø150 X 150 X 50mm 3,00 UN
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